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Identificación de los materiales de las líneas de servicio 
 
Identificar los materiales de una línea de servicio puede ser todo un desafío: los códigos locales de 

plomería varían y, en distintas décadas, se han usado diferentes accesorios y materiales para las 

tuberías. Los materiales disponibles en la actualidad no necesariamente estaban disponibles hace 

décadas. 

 

Tubería de plomo en una llave de corte general. Fuente: Philadelphia Water 

 

Un método para identificar el material es inspeccionar físicamente la tubería. Es posible que las tuberías 

de las líneas de servicio estén expuestas en los lugares donde estas ingresan en la casa por el piso o por 

una pared del sótano, en el medidor de agua, en el lugar donde se encuentra la conexión con la cañería 

de la calle o donde se las deja expuestas al quitar la tierra que las cubre. Comúnmente, las líneas de 

agua se encuentran 12 pulgadas por debajo de la profundidad de congelamiento del suelo en una 

comunidad, lo que significa que, a menudo, las líneas de servicio están a tres pies y medio, o más, bajo 

tierra y mucho más profundo en los climas norteños. Por consiguiente, la información que tenemos 

sobre los materiales de las líneas de servicio está sujeta a los registros de instalación, las reparaciones 

posteriores registradas y la inspección de las partes de la línea de servicio a las que se puede acceder 

fácilmente.  

 

Si una tubería está pintada, el kit de prueba de plomo reaccionará al plomo de la pintura. Asegúrese de 

confirmar los resultados falsos negativos de las pruebas con la “tarjeta de confirmación” incluida en el 

kit de prueba. 

 
Si bien el plomo difiere visualmente de otros metales que se usan con frecuencia para las tuberías de 
agua, los kits de prueba aprobados por la EPA (Environmental Protection Agency, Agencia de Protección 
Ambiental) para detectar pintura con plomo se pueden usar para detectar dicho elemento en la 
superficie de las líneas de servicio. Para obtener información sobre los recursos para pruebas de plomo, 
consulte las siguientes instituciones:  
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 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional: kits para realizar pruebas de detección de 
plomo (en inglés) 

 National Center for Healthy Housing (Centro Nacional para Viviendas Saludables): kits para 
realizar pruebas de detección de plomo (en inglés) 

 

Prueba visual de raspado 
El plomo es de color gris opaco y muy suave. Si se lo raspa con una llave, el color cambiará a un tono 

plata brillante. Ningún imán se adherirá al plomo, ni siquiera uno muy potente.  

DC Water: Conozca sus tuberías de servicio de agua 

 

Encontrará más información sobre cómo realizar pruebas e identificar los materiales de las líneas de 

servicio en los siguientes enlaces: 

 EPA: Advice to Chicago Residents about Lead in Drinking Water  (Consejos sobre el plomo en el 

agua potable para los residentes de Chicago) (en inglés) 

 DC Water: Guide to Identifying Household Plumbing (Guía para reconocer las tuberías de su 

casa) (en inglés) 

https://www.osha.gov/SLTC/leadtest/#kits
https://www.osha.gov/SLTC/leadtest/#kits
http://www.nchh.org/Program/EPACertifiedLeadRenovatorTrainingRRP/ApprovedLeadTestingKits.aspx
http://www.nchh.org/Program/EPACertifiedLeadRenovatorTrainingRRP/ApprovedLeadTestingKits.aspx
https://www.epa.gov/il/advice-chicago-residents-about-lead-drinking-water
https://www.dcwater.com/sites/default/files/IdentifyingHouseholdPlumbing.pdf
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 Water Testing (Pruebas de agua) (en inglés) 

 

 

https://www.lslr-collaborative.org/water-testing.html

